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LUftungsrohr DN 200

Eingangsraum

Sicherheits-Jalousie mit
Grobfilteranlage Edelstahl

Halteschelle
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Roste 40/60

Be- u. Entluftung

Legende
P+A DN400 = Pass+Ausbaustick
0,5 = Entnahmehahn

2,0n = Entleerungshohn

Bestand

Index | Datum

Name | Anderung

£

Werner Kindsgrab

Ingenieurbiiro fiir Bauwesen GmbH
Am Lehm 21, 33818 Leopoldshdhe
Tel.: 05202/9813—0 Fax: 05202,/981330

Bauherr

WASS

ERWERK LEOPOLDSHOHE

Bauteil

Umbau der Hochbehdlteranlagen und

Neubau eines Schieberschachtes
im Ortsteil Asemissen

Darstellung Z : ._" mD
Hochbehdlter |l Pri:  9.99.06
Gez.. (09/03D.
Blatt: 106

Der Antragsteller :

Der Bearbeiter :

WERNER KINDSGRAB
Ingenieurbiiro GmbH




